Objekt:

El. nacrt:

E OPOMBA:

RDT 410

VEZALNA SHEMA JE TIPSKA.
PRED IZDELAVO ELEKTRO-KRMILNE OMARE JE POTREBNO VEZALNO SHEMO PRILAGODITI STROJNI OPREMI PREZRACEVALNE NAPRAVE, KOT:
— GLAVNO STIKALO (GLEDE NA SKUPNO ELEKTRICNO MOC VECJIH PORABNIKOV KOT SO MOTORJI VENTILATORJEV IN CRPALK)

— DIMENZIJE KABELSKIH POVEZAV (GLEDE NA ELEKTRICNO MOC IN ODDALJENOST PORABNIKA OD LOKACIJE ELEKTRO—KRMILNE OMARE)

— OSTALO (GLEDE NA SPECIFICNOST, PRIPOROCILA IN NAPOTKE PROIZVAJALCA STROJNE OPREME)

TEHNICNI PODATKI:

OZNAKA:

TOV. ST.:

TIP:

LETO IZDELAVE:
DEL. NAPETOST:
KRM. NAPETOST:
TOK:

MOC:

ZASCITA:
SISTEM:

N/O RAZDELILEC
2014
400/230 V AC
24 V AC
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SAUTER AUTOMATIKA d.o.o.
L jubljana
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